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il confronto in Europa
L' articolo trae origine dallo studio svolto nell’ambito del programma europeo COST Action TU 0901 [1] (In-tegrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects 
in Sustainable Urban Housing Constructions) tra il 2010 ed il 
2013, che ha portato alla definizione di un repertorio di solu-
zioni costruttive e di regole di buona pratica per l’isolamento 
acustico degli edifici, a livello europeo.
In particolare, lo studio ha avuto come obiettivi la proposta 
di descrittori armonizzati delle prestazioni acustiche degli 
edifici, l’elaborazione di una bozza di classificazione acustica 
europea per gli appartamenti (WG1), la definizione di una 
possibile correlazione tra prestazioni acustiche degli edifici 
e disturbo acustico percepito dalla popolazione (WG2) e la 
definizione di un repertorio di soluzioni costruttive e di re-
gole di buona pratica per l’isolamento acustico degli edifici 
(WG3), a livello europeo [2, 3]. L’articolo si compone di due 
parti; nella prima parte sono analizzate le norme sulla classi-
ficazione acustica degli edifici, sono poste a confronto le pre-
stazioni tipiche e sono descritte le soluzioni tecniche adottate 
per realizzare pareti in laterizio in Italia ed in Europa; nella 
seconda parte saranno descritte le opportunità di evoluzione 
delle pareti in laterizio realizzate in Italia sulla base delle risul-
tanze della ricerca europea COST Action TU 0901.
I valori di riferimento per le prestazioni acustiche 
degli edifici in Italia e in Europa
L’Italia è dotata sia di una legislazione sulla protezione acu-
stica degli edifici [4], in vigore dal 1998, che di una nor-
mativa tecnica [5] sulla classificazione acustica degli edifici, 
in vigore dal 2010. Quest’ultima costituisce ad oggi una 
procedura a carattere volontario che può essere adottata da 
un costruttore o da un progettista di un nuovo edificio per 
comunicare e garantire agli acquirenti la qualità acustica 
degli edifici realizzati.
In tabella 1 sono riportati i valori limite riferiti alle diverse 
classi di qualità acustica degli edifici con destinazione resi-
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denziale, direzionale ed ufficio, ricettiva (alberghi, pensioni e 
simili), ricreativa, di culto e commerciale. La descrizione più 
dettagliata della norma è riportata in [6, 7].
Si nota come i valori di soglia riferiti alla classe III corri-
spondano ai limiti del DPCM 5/12/97 [4] per quanto at-
tiene il potere fonoisolante apparente delle partizioni interne 
(R’w≥ 50 dB) ed il livello di rumore da calpestio (L’n,w ≤ 63 dB). 
Il valore riferito a tale classe per l’isolamento acustico di fac-
ciata (D2m,nT,w ≥ 37 dB) è invece 3 dB inferiore al limite del 
medesimo decreto.
I valori limite per l’isolamento ai rumori aerei interni ed al 
rumore da calpestio si riferiscono, per l’edilizia ricettiva, anche 
alle partizioni interne alla medesima unità immobiliare (pareti 
e solai tra camere di albergo). In questo caso, però, la grandezza 
usata per l’isolamento ai rumori aerei interni è l’isolamento 
acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione 
(DnT,w) al posto del potere fonoisolante apparente (R’W).
Recentemente, i risultati del programma di cooperazione eu-
ropeo Cost Action TU 0901 [1] hanno portato alla formula-
zione, in ambito di Comitato Internazionale di Normazione 
(ISO), della proposta di uno schema di classificazione acustica 
delle abitazioni che consenta di armonizzare i valori limite 
delle diverse classi di protezione acustica degli edifici [8].
Tale proposta lascia liberi i Paesi di stabilire la minima classe 
acustica ammissibile per i nuovi edifici ed eventualmente per 
quelli esistenti; ha inoltre il pregio di stabilire un linguaggio 
comune (in termini di grandezze acustiche usate e di valori 
limite tra le diverse classi) tra le norme dei vari paesi.
La proposta prevede sei classi acustiche indicate con le lettere 
dalla A (la classe migliore) alla F e riguarda i requisiti di isola-
mento acustico ai rumori aerei di partizioni interne tra appar-
tamenti, isolamento ai rumori di impatto, isolamento acustico 
di facciata, livello di rumore da impianti, riverberazione acu-
stica. Inoltre viene richiesto di calcolare le prestazioni acusti-
che nel campo di frequenze tra 50 e 3150 Hz, ammettendo 
comunque che possa essere valutato anche il campo più ri-
stretto tra 100 e 3150 Hz, come avviene attualmente in Italia 
sia per la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici [4], 
sia per la classificazione acustica delle unità immobiliari [5].
Per tutti i requisiti, la differenza tra una classe e la successiva è 
di 4 dB e l’assegnazione della classe acustica viene effettuata 
sulla base di misurazioni in opera; il valore utile della presta-
Classe Generale Isolamento acustico giudicato carente da:
A Clima di quiete con alto livello di protezione dal rumore Meno del 5 %
B Buona protezione dal rumore in normali circostanze, anche senza troppe restrizioni da parte degli occupanti Intorno al 5 %
C Protezione contro i disturbi insopportabili con normale comportamento degli occupanti, attenti ai propri vicini Intorno al 10 %
D Normalmente disturbati dal rumore, anche con comportamento di normale vicinato Intorno al 20 %
E Quasi nessuna protezione offerta contro il rumore Intorno al 35 %
F Quasi nessuna protezione offerta contro il rumore Più del 50 %
Nota: le indicazioni percentuali sono una stima di massima, basata su dati di letteratura. I dati reali delle risposte degli utenti dipendono molto dal tipo e dall’impostazione dei 
questionari.
Tabella 3. Rapporto tra classe acustica e stima del disturbo sonoro da parte degli occupanti secondo la bozza ISO di classificazione acustica [8].
Classe acustica Isolamento acustico 
normalizzato di facciata
Potere fonoisolante 
apparente di partizioni 
verticali e orizzontali fra 
ambienti di differenti 
unità immobiliari
Livello di pressione 
sonora di calpestio 
normalizzato fra ambienti 
di differenti unità 
immobiliari
Livello sonoro corretto 
immesso da impianti a 
funzionamento continuo
Livello sonoro corretto
immesso da impianti 
a funzionamento 
discontinuo
D2m,nT,w(dB) R’w (dB) L’nw (dB) Lic (dBA) Lid (dBA)
I ≥ 43 ≥ 56 ≤ 53 ≤ 25 ≤ 30
II ≥ 40 ≥ 53 ≤ 58 ≤ 28 ≤ 33
III ≥ 37 ≥ 50 ≤ 63 ≤ 32 ≤ 37
IV ≥ 32 ≥ 45 ≤ 68 ≤ 37 ≤ 42
Tabella 1. Valori limite riferiti alle diverse classi acustiche degli edifici secondo la UNI 11367 [5].
Valori limite dell’isolamento acustico DnT,50 (dB) (1, 2)
Classe A B C D E F
Tra un appartamento e locali con attività rumorose (3) ≥68 ≥64 ≥60 ≥56 ≥52 ≥48
Tra appartamenti o tra appartamenti e stanze fuori dall’appartamento ≥62 ≥58 ≥54 ≥50 ≥46 ≥42
Note:
(1) DnT,50 = DnT,w + C50-3150
(2) In alternative a DnT,50, la prestazione può essere stimata per tutti i tipi di strutture mediante il descrittore più comune DnT,100 = DnT,w + C
(3) Locali con attività rumorose sono quelli adibiti a servizi comuni come lavanderie, centrali termiche, cucine comuni, attività commerciali come negozi, laboratori o caffetterie. In 
ciascun caso, devono essere stimati i livelli di rumore e conseguentemente deve essere determinato l’isolamento acustico richiesto, per es.  nel caso di discoteche, sale per feste 
ecc. Gli uffici non devono normalmente essere considerati come locali rumorosi ed ad essi si applicano gli stessi criteri che per gli appartamenti.
Tabella 2. Valori limite dell’isolamento acustico DnT,50 per pareti tra appartamenti e tra appartamenti e locali rumorosi secondo la proposta ISO [8].
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zione è quello ottenuto come media di almeno tre rilevazioni 
per ogni requisito e per ogni tipo di struttura. In ogni caso, 
la norma non ammette deviazioni negative di oltre 2 dB dal 
valore limite della classificazione acustica
A livello progettuale, prima della realizzazione dell’edificio, la 
proposta di norma consente la classificazione acustica degli 
appartamenti sulla base di stime teoriche. In questo caso viene 
comunque raccomandato un margine di sicurezza di almeno 
2 dB al di sopra del valore limite della classe dichiarata.
In tabella 2 sono riportati i valori limite riferiti alle ipotesi di 
classi acustiche, per partizioni tra appartamenti e tra apparta-
menti e locali rumorosi esterni ad essi.
Per agevolare la comprensione del significato delle diverse 
classi acustiche, in tabella 3 è riportata la relazione tra classe e 
disturbo acustico percepibile dagli occupanti secondo la bozza 
di norma ISO [8].
Le prestazioni acustiche di pareti in laterizio in Europa
Nell’ambito della ricerca sopra citata [1] sono stati raccolti dati 
sulle prestazioni acustiche di pareti massicce (prevalentemente 
in laterizio) in 29 paesi europei sulla base dell’esperienza pro-
pria degli esperti di ciascun Paese partecipante al progetto. 
In alcuni casi, come per l’Italia, i dati forniti si basano su va-
lori medi delle prestazioni acustiche misurate in un numero 
elevato di partizioni esaminate; in altri casi, sono stati forniti 
valori sulla base di un numero minore di rilevazioni o su va-
lutazioni teoriche basate su rilievi di laboratorio. 
In tutti i casi era stato richiesto agli esperti di fornire i valori 
tipici delle prestazioni di isolamento acustico delle soluzioni 
tecniche adottate nel proprio Paese, al fine di soddisfare i va-
lori limite imposti dalla normativa nazionale. 
Non si tratta pertanto delle prestazioni acustiche medie della 
produzione edilizia corrente nei vari Paesi (dove si trovano 
1. Valori dell’isolamento acustico in opera dichiarato per partizioni tipiche dei vari Paesi 
europei.
2. Valore medio delle prestazioni di isolamento acustico delle partizioni verticali 
realizzate nei paesi del Sud, del Centro e del Nord Europa.
3. Tipiche partizioni italiane con tramezze forate in laterizio, a fori orizzontali, con intercapedine riempita con lana minerale (a); con blocchi semipieni in laterizio, a fori verticali 
e intercapedine riempita con lana minerale (b).
a) b)
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spesso anche non conformità ai limiti normativi), ma delle pre-
stazioni attese da edifici rispondenti ai dettami della normativa 
tecnica corrente. Dal momento che le prestazioni acustiche 
vengono misurate nei vari Paesi con riferimento a differenti 
descrittori, al fine di ottenere grafici comparativi, sono state 
imposte condizioni al contorno uniformi per poter mettere 
in relazione tra loro questi diversi parametri. In particolare, è 
stato ipotizzato che il volume dell’ambiente ricevente fosse V 
= 53,5 m3 e che il rapporto tra il suddetto volume e la super-
ficie, S, della partizione verticale misurata fosse V/S = 2,5 m, 
valori tipici di ambienti residenziali nei paesi Europei. Sono 
stati inoltre ipotizzati valori di riferimento per i termini di 
adattamento spettrale tipici di soluzioni tecniche usate come 
pareti e solai tra appartamenti.
Maggiori dettagli su queste modalità di conversione possono 
essere reperiti[9].
In figura 1 sono riportati i valori dei due descrittori dell’iso-
lamento acustico ai rumori aerei (DnT,w e DnT,50) dichiarato 
dagli esperti dei vari Paesi Europei come riferimento medio 
per le partizioni verticali in muratura (laterizio, calcestruzzo 
ecc.) correntemente adottate per rispondere ai propri regola-
menti nazionali. È evidente una grande differenza tra i valori 
dichiarati che variano, in termini di DnT,w, dai 48 dB della 
Turchia ai 61 dB dell’Austria.
Tali differenze devono probabilmente essere poste in relazione 
ai prodotti ed alle modalità realizzative delle partizioni in-
terne in uso nei vari Paesi, dove si risente di tradizioni e cul-
tura costruttiva ben differenti, come conseguenza anche della 
maggiore disponibilità di determinati materiali costruttivi e di 
condizioni climatiche differenti.
In particolare, dall’esame più accurato delle soluzioni costrut-
tive e delle relative prestazioni acustiche (fig. 1), sembra emer-
gere una differenza di fondo tra i Paesi dell’area mediterranea 
e quelli del Nord dell’Europa. 
Sono stati pertanto calcolati (fig. 2) i valori medi delle pre-
stazioni di isolamento acustico dichiarati per i paesi del Sud 
(Croazia, Italia, Macedonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Tur-
chia), del Centro (Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germa-
nia, Polonia, Slovacchia) e del Nord dell’Europa (Danimarca, 
Islanda, Lituania, Olanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito).
In figura 2 è evidente come in media le partizioni verticali in-
terne realizzate nei Paesi del Nord Europa offrano prestazioni 
acustiche in opera maggiori di circa 4 dB rispetto a quelle dei 
Paesi del Sud Europa. 
L’indice DnT,A50-5000, richiesto dalla proposta di norma in-
ternazionale, fornisce valori inferiori di circa 1 dB rispetto 
all’indice DnT,w 100-3150, maggiormente usato in Italia, poiché 
considera anche le basse frequenze (tra 50 e 80 Hz) dove 
tipicamente le pareti offrono minori prestazioni acustiche. 
È interessante notare comunque come le pareti dell’area me-
diterranea siano meno penalizzate nell’uso di tale indice.
Le differenze evidenziate dai grafici di figure 1 e 2 sono re- 4. Tipica parete realizzata in Spagna tra alloggi distinti [9] in elementi di laterizio rivestita in cartongesso (a); in elementi di laterizio (b).
a)
b)
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lative a pareti realizzate con elementi in laterizio o in cal-
cestruzzo, normali o alleggeriti, semplicemente intonacate o 
rivestite con lastre di gesso sulle facce esterne.
In generale, è noto come nei Paesi del Sud Europa siano im-
piegate maggiormente soluzioni tecniche per pareti tra ap-
partamenti composte da materiali massivi come laterizio e 
calcestruzzo, normale o alleggerito, di solito semplicemente 
intonacata sulle facce esterne. 
Nei Paesi del Nord Europa sono invece maggiormente diffuse 
soluzioni basate sull’uso di rivestimenti in legno o in pannelli 
di cartongesso.
In particolare, in Italia, secondo recenti dati del CRESME 
(Centro Ricerche Economiche, Sociali, di Mercato per l’E-
dilizia e il Territorio), quasi l’80% delle pareti divisorie tra 
appartamenti nuovi è realizzato in elementi di laterizio e oltre 
il 10% in elementi di calcestruzzo alleggerito. In minima parte, 
per quanto riguarda le partizioni tra alloggi, sono impiegate 
pareti leggere in legno o gesso rivestito, sebbene tale tecnolo-
gia sia attualmente in fase di maggiore diffusione. 
Diversa è la situazione per quanto riguarda il settore dell’e-
dilizia per il terziario, dove l’uso dei materiali è molto più 
differenziato anche in Italia.
Nelle figura 3a e 3b sono rappresentate due tipiche pareti 
in elementi di laterizio realizzate in Italia per separare al-
loggi distinti. Le soluzioni basate sull’utilizzo di blocchi a 
fori orizzontali (tipo “a” e sue varianti) vengono utilizzate 
sempre meno poiché hanno mostrato criticità dal punto di 
vista della posa in opera, soprattutto per quanto riguarda 
il corretto posizionamento della malta sui giunti verticali. 
Molto più utilizzate sono le soluzioni che prevedono l’utilizzo 
di blocchi semipieni a fori verticali (tipo “b” e sue varianti). 
Uno dei probabili punti di debolezza dal punto di vista 
acustico delle pareti illustrate nelle figure 3a e 3b è il nodo 
con il solaio del pavimento, dove la continuità tra il massetto 
di integrazione impiantistica (posto sotto lo strato elastico 
del pavimento galleggiante) e la parete in blocchi comporta 
un significativo irrigidimento della giunzione a terra dei 
due paramenti della parete doppia, inficiandone in parte il 
comportamento a lastra doppia.
Nelle figure 4a e 4b sono rappresentate due tipiche pareti 
realizzate in Spagna per separare appartamenti. 
La parete di 4b è molto simile a quelle realizzate in Italia, 
fatta eccezione per la desolidarizzazione che viene creata alla 
base della parete attraverso i due strati di materiale resiliente 
(fig. 4b, in rosso).
Del tutto analoghe a quelle italiane sono anche le soluzioni 
tipicamente impiegate nel Portogallo.
Nelle figure 5a e 5b sono invece rappresentate due tipologie 
di pareti in elementi di laterizio portante realizzate in Belgio, 
tra appartamenti con solaio discontinuo (fig. 5a) e continuo 
(fig. 5b).
In generale la soluzione con solaio interrotto (fig. 5a) è rac-
comandata per case a schiera e permette di ottenere alte pre-
stazioni di isolamento acustico avendo di fatto eliminato la 
trasmissione laterale tra i solai e la trasmissione strutturale tra i 
due paramenti della parete doppia.
Nel caso di solai continui (fig. 5b), migliori prestazioni di iso-
lamento acustico tra appartamenti in direzione orizzontale 
(appartamenti allo stesso piano) si ottengono mediante l’uso 
di solai di massa pari ad almeno 500 kg/m2. Ciò richiede nor-
malmente strutture in calcestruzzo armato prive di blocchi 
di alleggerimento. Con questa soluzione viene significativa-
mente ridotta la trasmissione sonora laterale sia in direzione 
orizzontale che verticale. 
Si noti il dettaglio dell’attacco a terra delle pareti doppie con il 
giunto di desolidarizzazione che separa la muratura dal solaio.
Come in Spagna (fig. 4a), anche in Belgio si impiegano solu-
zioni leggere in laterizio e un rivestimento con doppia lastra di 
5. Tipica parete in elementi di laterizio realizzata in Belgio per separare alloggi distinti di case a schiera con solaio interrotto nel giunto (a); tipica parete in elementi di laterizio con 
solaio continuo [10] (b).
a) b)
CIL_2015_163_INT@066-071.indd   70 28/05/15   10:54
71 C I L  1 6 3
gesso rivestito, completamente disconnesso dalla parete di base 
(fig. 6). In questo caso, per incrementare l’inerzia termica della 
parete si utilizza talvolta il rivestimento leggero da un solo lato 
della parete e giunti elastici per ridurre le trasmissioni sonore 
laterali tra ambienti adiacenti. 
In questo caso si nota il giunto elastico tra la parete laterale di 
facciata e la parete divisoria.
È interessante infine analizzare le soluzioni costruttive usate 
in Austria, uno dei Paesi con maggiori livelli di isolamento 
acustico rilevato in opera e prescritto dai regolamenti nazio-
nali. Come nei Paesi dell’area mediterranea, anche in Austria 
le soluzioni costruttive che usano tecnologie pesanti (laterizio, 
calcestruzzo) sono quelle maggiormente diffuse per le parti-
zioni tra appartamenti. Tuttavia, nel 2008 il 13% delle costru-
zioni plurifamiliari era realizzato in Austria con partizioni in 
legno [12].
Come in altri Paesi europei, è frequente che le pareti in late-
rizio vengano finite con rivestimenti in cartongesso per otte-
nere prestazioni acustiche in linea con i livelli massimi richiesti 
dalla normativa nazionale.
Prime considerazioni
Sulla base dello studio effettuato, è evidente che le soluzioni 
tecniche utilizzate nei Paesi Europei e le conseguenti presta-
zioni acustiche in opera sono molto differenti. 
Ciò è conseguenza sia di tradizioni costruttive differenti che 
di valori limite specificati dalle normative tecniche nazionali 
molto diversi.
In questo quadro, i Paesi del Sud Europa mostrano general-
mente valori prestazionali inferiori, sebbene l’eventuale intro-
duzione della valutazione delle prestazioni anche a bassa fre-
quenza (50 – 80 Hz) penalizzi in misura minore le partizioni 
massicce realizzate in questi Paesi.
Nell’ottica del recepimento degli standard europei di qualità 
acustica degli immobili, le soluzioni costruttive in laterizio 
adottate in Italia per realizzare partizioni tra unità immobiliari 
distinte potranno adeguarsi al nuovo quadro. In questo conte-
sto, alcune modifiche alle modalità realizzative delle pareti in 
laterizio potranno essere apportate per raggiungere i livelli più 
elevati della classificazione acustica. In particolare, dall’esame 
delle soluzioni costruttive in laterizio realizzate in altri Paesi, si 
può dedurre che ci sono ancora molti margini per incremen-
tare le prestazioni acustiche delle pareti in laterizio realizzate 
in Italia, che già ora consentono comunque il rispetto dei 
valori limite dettati della legislazione nazionale.
Nella parte seconda di questo articolo verranno illustrate al-
cune soluzioni tecniche in grado di migliorare significativa-
mente le prestazioni acustiche delle pareti in laterizio corren-
temente realizzate. ¶
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